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Dr. Blasy - Dr. Busse
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Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

Zweckverband Wasserversorgung Hallertau

Wolnzacher Str. 6
84072 Au in der Hallertau

PRUFBERICHT

&?_E___AGROLAB SROUP

Datum 17.01.2024
Kundennr. 4100010143

1839131 Trinkwasseruntersuchungen der Parametergruppe A und B / 1009

DIN EN
12502/
UBA Methode

| DINENISO 7887 : 2012-04,
| Verfahren A !
| DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)

visuell

DIN 38404-4 : 1976-12

| DINEN 27888 : 1993-11
| DIN EN 27888 : 1993-11
DIN EN ISO 10523 : 2012-04
| DIN EN ISO 7887 : 2012-04
DIN 38404-4 : 1976-12
DIN EN ISO 7027-1 :2016-11_ |

" DIN 38404-4 : 1976-12

DIN 38404-4 : 1976-12

DIN ISO 15923-1 : 2014-07
520 13 DINEN ISO 17294-2: 2017-01 |
DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
DINEN ISO 17294-2: 2017-01 |
DIN EN ISO 17294-2 : 201701 |

| DINEN ISO 15061 : 2001-12
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Auftrag
Analysennr. 227929 Trinkwasser
Probeneingang 12.01.2024
Probenahme 11.01.2024 10:30
Probenehmer Werner Kraus (1553)
Kunden-Probenbezeichnung MB 1
Zapfstelle Probehahn Rohrkeller
Untersuchungsart LFW, Vollzug TrinkwV
Probengewinnung Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)
KWMWWNS Kaltwasser
Entnahmestelle (OTrinkwv) HALLERTAUER GRUPPE - Lkr. FS
Messpunkt MS Maschinenhaus Mainburg nach Aufbereitung, Rohrkeller,

Probehahn
Objektkennzahl 1230733600006

Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV

Sensorische Priifungen
Farbung (vor Ort) farblos|
Geruch (vor Ort) I ohne:
Triibung (vor Ort) Ll kiar|
Physikalisch-chemische Parameter
Wassertemperatur (vor Ort) °C I 5,2__
Leitfahigkeit bei 20°C (Labor) \US/cm 496 1 . 2500
Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) |HS/cm 554 1 2790 |
pH-Wert (Labor) | 765 0  65-95
'SAK 436 nm (Farbung, quant.) m=1_ <01 01 0,5
Temperatur (Labor) I°C 1114 0
Tribung (Labor) NTU 0,06 0,05 1
Temperatur bei Titration KB 8,2 °C 1.1 0
Temperatur bei Titration KS 4,3 °C 16,8 0
Kationen
\Ammonium (NH4) ma/l <001 001 05
|Calcium (Ca) mal/l 731 05
Kalium (K) mg/l 1,0, 05
‘Magnesium (Mg) mga/l 291 05 |
Natrium (Na) ‘mg/l 44 05 200
Anionen
Bromat (BrO3) 'ma/l <0,0030 0,003 0,01
Ust./VAT-ID-Nr: Geschéftsfithrer Eine Zweigniederlassung
DE 128 944 188 Dr. Carlo C. Peich der AGROLAB Labor GmbH

Dr. Paul Wimmer

84079 Bruckberg,
AG Landshut, HRB 7131
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Dr. Blasy - Dr. Busse

Ndl. der AGROLAB Labor GmbH
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Datum
Kundennr.

17.01.2024
4100010143

PRUFBERICHT
Auftrag 1839131 Trinkwasseruntersuchungen der Parametergruppe A und B / 1009
Analysennr. 227929 Trinkwasser

DIN EN

12502/

Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV UBA  Methode

|Chlorid (CI) ‘mg/l 10,0 1 250 _ DIN IS0 15923-1: 2014-07 |
|Cyanide, gesamt mg/l <0,005 0005 005 DIN ENESOTRdn e o 0 ]
Fluorid (F) ~ mall 018 002 @ 15 . DINENISO 10304-1 : 2008-07 |
NiratANOS) mg/! 20 1 50 | DINISO 15923-1:2014-07 |
INitrat/50 + Nitrit/3 'ma/l 0,40 1 | _Berechnung |
INitrit (NO2) mafl <0,02] 0,02 05 4 DIN ISO 15923-1 : 2014-07 |
\Orthophosphat (0-PO4) Img/l <0,05 0,05 | DINISO 15923-1:2014-07 |
|Saurekapazitét bis pH 4,3 [mmolil 512/ 005 | >2 13 DIN 38409-7 : 2005-12 |
Sulfat (SO4) Img/! 26 1 | 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07 |
Summarische Parameter
TOC Ima/l <0,5/ 05 DIN EN 1484 : 2018-04
Anorganische Bestandteile
|Aluminium (Al) mg/l <0,02] 002 02 DIN ENISO 17294-2 : 2017-01 |
Antimon (Sb) mg/l <0,0005 0.0005 0,005 LINENTSO 1726422 : 2017:01
Arsen (As) mall 0,001 0,001 0.01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) |mg/l <0,001| 0,001 = 0,01 2)_ DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Bor (B) ‘mall <0,02 0,02 1 | DINENISO 17204-2:2017-01 |
\Cadmium (Cd) 'mg/l <0,0003 0,0003 0,003 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/l <0,00050 0.0005 0,025 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Eisen (Fe) ‘mg/l 0,017 0005 02 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) ‘mafl <0,005 0,005 2 9 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Mangan (Mn) ‘mafi <0,005 0005 005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/l <0,002 0,002 002 ¥ DIN EN IS0 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) ~ mall <0,00010 0,0001 @ 0,001 | DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Selen (Se) ma/l <0,0005 0,0005 | 0,01 DINENISO 172552 - 20if01
Uran (U-238) [maf 10,0032 0,0001 0,01 'DIN ENISO 17294-2 : 2017-01
Gasférmige Komponenten
Basekapazitat bis pH 8,2 mmol/| 0,24 0,01 <0,2 2| DIN 38409-7 : 2005-12
Sauerstoff (02) geldst ma/l 98 01 >3 13) DIN EN 25813 : 1993-01
Leichtfliichtige Halogenkohlenwasserstoffe
Bromdichlormethan mag/l _ <0,0002 0,0002 | DIN 38407-43 : 2014-10 |
Dibromchlormethan ‘mafl <0,0002 0,0002 | DIN 38407-43 : 2014-10
Tetrachlorethen mafl <0,0001 0,0001 @ 0,01 DIN 38407-43 : 201410 |
Tetrachlorethen und mg/l 0/ 0,0001 0,01 Berechnung
Trichlorethen L | | |
Tribrommethan mafl <0,0003 0.0003 | DIN 3840743 : 2014-10
{Trichlorethen ‘ma/l _ <0,0001| 0,0001 | 0,01 DIN 38407-43 : 2014-10 |
'Trichlormethan ma/l <0,0001| 0,0001 | DIN 38407-43 : 2014-10 |
iVinylchlorid [mg/l e <0,0001| 0,0001 0,0005  DIN 38407-43 : 2014-10 _
11,2-Dichlorethan mg/l <0,0005| 0.0005 0,003 DIN 38407-43 : 2014-10 |
‘Summe THM (Einzelstoffe) /mg/l (1] 0,05 5 Berechnung
BTEX-Aromaten
|Benzol Img/l <0,0001 0,0001 0,001 DIN 38407-43 : 2014-10

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

iBenzo(a)pyren

Ust./VAT-ID-Nr: Geschaftsfilhrer

DE 128 944 188

Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

ma/l

<0,000002|

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,

AG Landshut, HRB 7131

0,000002 | 0,00001

DIN 38407-39 : 2011-09
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema@ DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschitielich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) * gekennzeichnet.

Dr. Blasy - Dr. Busse

o
«= A\GROLAB
Ndl. der AGROLAB Labor GmbH our labs. Your service.

Moosstr. 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany DUr 1abs. Y
www.agrolab.de

Datum 17.01.2024

Kundennr. 4100010143
PRUFBERICHT
Auftrag 1839131 Trinkwasseruntersuchungen der Parametergruppe A und B / 1009
Analysennr. 227929 Trinkwasser

DIN EN
12502/
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV UBA  Methode
Benzo(b)fluoranthen |mg/l <0,000002 0,000002 | DIN 38407-39 : 201109
Benzo(ghilperylen ma/l <0,000002 0,000002 | DIN 38407-39 : 2011-08
Benzo(k)fluoranthen mg/l <0,000002 0,000002 | | DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(123-cd)pyren Ima/l | <0,000002 0,000002 DIN 38407-39 : 2011-09
PAK-Summe (TrinkwV) Img/l | i 0 0,0001 Berechnung
Pflanzenbehandlungs- und Schidlingsbekdampfungsmittel (PSM)
Atrazin mg/l ~ <0,00002 0,00002 00,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Bentazon ‘mg/l <0,000015 (NWG) 0,00002 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethylatrazin ma/l <0,00001 0,00001 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethylterbuthylazin ma/l <0,00002! 0,00002 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desisopropylatrazin ma/l <0,00002! 0,00002 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dichlorprop (2,4-DP) mg/l <0,000010 (NWG)! 0,00002 0,0001 _ DIN 38407-36 : 2014-09
Diuron ‘mg/l <0,00002! 0,00002 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Isoproturon ‘mg/l <0,00002' 0,00002 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Mecoprop (MCPP) ‘ma/l <0,00001 (NWG)| 0,00002 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 |
Metazachlor mag/l <0,00002| 0,00002 = 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Simazin ‘ma/l <0,00002 0,00002 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 |
|Terbuthylazin mg/l <0,00002 0,00002 | 0,0001 | DIN 38407-36 : 2014-09
PSM-Summe ‘ma/l 0 0,0005 Berechnung
Berechnete Werte
Calcitlosekapazitat mg/l 17 5 g{ DIN 38404-10 : 2012-12
|Carbonathérte °dH 14,3 0,14 DIN 38409-6 : 1986-01
|delta-pH - | 0,22 Berechnung
Detta-pH-Wert: pH(Labor) - pHC [ _ 0,19 Berechnung
|Freie Kohlensdure (CO2) ‘mg/l | 12 Berechnung
|Gesamthérte |°dH 169 03 DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamthérte (Summe Erdalkalien) [mmol/l | 3,02 0,05 DIN 38409-6 : 1986-01
|Gesamtmineralisation (berechnet) \ma/l _ o 476 10 Berechnung
Hartebereich ) Rl | hart WRMG : 2013-07
lonenbilanz 1% | 0 Berechnung
Kohlenstoffdioxid, iiberschilssig mg/l 0,0 Berechnung
\(anaressiv) (KKG) |
|Kohlenstoffdioxid, zugehdrig (KKG) |mghl _ 12 Berechnung
.Kupferquonent S ) . 19,27 >1,5 1_3)"~Befec1hzr;g129: Z%%%%lgl EN
Lochkorrosionsquotient S1 9 0,22 <0,5 19  Berechnung nach DIN EN
_ - 12502 ; 2005-03
pH bei Bewertungstemperatur 7,68 65-9,5 DIN 38404-10 : 2012-12
Htb
_::T-I bei>CaIcitsﬁtt. d. Calcit (pHc tb) 7.46 DIN 38404-10 : 2012-12
Sattigungsindex Calcit (S1) i 0,29 [ — | DIN 38404-10: 2012-12
Zinkgerieselquotient S2 R 2,51 >3/< 114}  Berechnung nach DIN EN
| 12502 : 2005-03
Mikrobiologische Untersuchungen
\Coliforme Bakterien 'KBE/100m! | 0 0 0 DIN EN 1SO 9308-1 : 2017-09
E. coli 'KBE/100mi | o0 o 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
lIntestinale Enterokokken KBE/100ml 0 0 0 | DINEN ISO 7899-2 : 2000-11
Koloniezahl bei 20°C KBE/ml 0 0 100 | TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06 |
IKoloniezahl bei 36°C KBE/ml ol 0 100 TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06
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<
Dr. Blasy - Dr. Busse @ AGROLAB

Ndl. der AGROLAB Labor GmbH
Moosstr. 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

Datum 17.01.2024
Kundennr, 4100010143
PRUFBERICHT
Auftrag 1839131 Trinkwasseruntersuchungen der Parametergruppe A und B / 1009
Analysennr. 227929 Trinkwasser

2) Ab 1. Dezember 2013 gilt fiir Blei der reduzierte Grenzwert von 0,01 mg/l (bis 30.11.13 galt ein Grenzwert von 0,025 mg/l). Grundlage fiir
den Grenzwert ist eine fiir die wichentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher représentative Probe.

3}  Grundlage fiir den Grenzwert ist eine fiir die wéchentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher reprédsentative Probe.

4}  Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l.

5} Wird bei einer Untersuchung am Wasserwerkausgang nach § 41 Absatz 3 TrinkwV, der Referenzwert von 0,010 mg/l THM eingehalten, gilt
der Grenzwert nach Anlage 2 Teil Il an der Stelle der Einhaltung der Anforderungen nach § 10 als eingehalten.

8)  Bei der Mischung von Wasser aus zwei oder mehr Wasserwerken daif die Calcitidsekapazitat im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/l
nicht (berschreiten.

9)  Die Anforderung hinsichtlich der Calcitiésekapazitét gilt als erfillt, wenn der pH-Wert am Werkausgang gréBer oder gleich 7,7 ist.

12) Nach UBA-Bewertungsgrundiage fiir metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser - Voraussetzung zur Verwendung
schmelztauchverzinkter Eisenwerkstoffe

13) Geforderter Bereich der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschétzung der
Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen”

14) Nach DIN EN 12502 nur relevant, wenn Nitratgehalt > 0,3 mmol/l (entspr.ca.20 mg/i)

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spaite Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutef, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze

nicht nachzuweisen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage

verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die

Mindestleistungskriterien der angewandfen Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie

2009/90/EG der Europdischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte gemaR: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12
Die vollstindigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfiigbar.

Nachfolgende Parameter sind grenzwertiiberschreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs

Analysenparameter Wert Einheit
Basekapazitat bis pH 8,2 0,24 mmol/l Richtwert DIN EN 12502 / UBA nicht eingehalten
Zinkgerieselquotient S2 2,51 Geforderter Bereich nicht eingehalten

Anmerkung zu den Ergebnissen der mikrobiologischen Parameter:

Mikrobiologische Untersuchungen, deren Bebriitungszeiten an einem Sonn- oder Feiertag enden, werden nach Ablauf der regularen
Bebritungszeit bis zur endgliltigen Auswertung bei 5 + 3°C gekunhlt gelagert (gema DIN EN ISO 8199 : 2021-12).

Hinweis zu den Berechnungsparametern Nitrat/50 + Nitrit/3, Tetrachlorethen+Trichlorethen, Summe THM, PAK-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatséchlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kieiner als die Bestimmungsgrenze sind, werden
gleich 0 gesetzt.

Hinweis zu Desisopropylatrazin:

= Desethylsimazin (=Atrazin-desisopropyl)

Hinweis zu PSM-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatséchlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind, werden
gleich 0 gesetzt.

Beginn der Prifungen: 12.01.2024
Ende der Priifungen: 17.01.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die gepriifiten Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgesteliten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitdt der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemal der mit thnen schriftlich geméaf
Aufiragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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P
Dr. Blasy - Dr. Busse @ AGROLAB

Ndl. der AGROLAB Labor GmbH .
Moosstr. 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
www.agrolab.de

Datum 17.01.2024
Kundennr, 4100010143
PRUFBERICHT
Auftrag 1839131 Trinkwasseruntersuchungen der Parametergruppe A und B / 1009
Analysennr. 227929 Trinkwasser

Adoda, C=-

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Ellmaier, Tel. 08143/79-101
FAX: 08143 / 7214, E-Mail: serviceteam1.eching@agrolab.de

Kundenbetreuung
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschlieflich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennze

Dr. Blasy - Dr. Busse

|
<= A\GROLAB®

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg
Moosstrale 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany

Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214
eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

ZV Z WV HALLERTAU
WOLNZACHER STRASSE 6
84072 AU |. D. HALLERTAU

PRUFBERICHT

Auftrag

Analysennr,

Projekt

Probeneingang
Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung

Untersuchungsart
Probengewinnung
KW/WW/VS
Entnahmestelle
Messpunkt
Objektkennzahl

Einheit
Sensorische Priifungen
Farbung (vor Ort)
|Geruch (vor Ort) |
Triibung (vor Ort) gl
Physikalisch-chemische Parameter
Wassertemperatur (vor Ort) |°C
|Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) |US/cm
pH-Wert (vor Ort) |
|Leitféhigkeit bei 20°C (Labor) |US/cm
\Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) |uS/em
pH-Wert (Labor) |
Temperatur (Labor) °Cc
Temperatur bei Titration KB 8,2 °c
Temperatur bei Titration KS 4,3 °C
Kationen
Calcium (Ca) 'ma/l
Kalium (K) ma/l
Magnesium (Mg) \mg/l
Natrium (Na) mafl
Anionen
Chilorid (Cl) ma/l
Nitrat (NO3) \mg/l
Orthophosphat (0-P0O4) mg/l
Saurekapazitit bis pH 4,3 _mmol/i
Sulfat (SO4) Img/l
Ust./VAT-ID-Nr: Geschéftsfiihrer
DE 128 944 188 Dr. Carlo C. Peich

Dr. Paul Wimmer

1839123 Wasseruntersuchung

849674 Rohwasser

13902 EUV-Untersuchungen

16.06.2023
15.06.2023 09:38
Werner Kraus (1553)
3

LFW, Vollzug EUV + TrinkwV

Datum
Kundennr.

21.06.2023
4100010143

Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)

Kaltwasser
Mainburg
Brunnen 2
4110733600002

Ergebnis Best.-Gr.

farblos

ohne
klar

1,3
607
746
462
516
7,59
12,2
12,2
189

coloo-aalo~

€65 05
10 05
287 05
36/ 05

45 1
4,0 1
<0,05
552
21/

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,

AG Landshut, HRB 7131

Grenzwert

Methode

DIN EN ISO 7887 : 2012-04,
Verfahren A

DEV B 1/2: 1971
visuell

__DIN 38404-4 : 1976-12
_ DIN EN 27888 : 1993-11
" DIN EN ISO 10523 : 2012-04 _
_ DINEN 27888 : 1993-11
_ DIN EN 27888 ; 1993-11
DIN EN ISO 10523 : 2012-04
DIN 38404-4 : 1976-12
DIN 38404-4 : 1976-12
DIN 38404-4 : 1976-12

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

| DINEN ISO 17294-2 : 2017-01

| DINEN ISO 17294-2 : 2017-01
DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

| DINISO 15923-1:2014-07
DIN ISQ 15923-1 : 2014-07 |
DIN ISO 15923-1 : 2014-07 |
DIN 38409-7 : 2005-12 |
DIN ISO 15923-1 : 2014-07
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Datum 21.06.2023

Kundennr, 4100010143
PRUFBERICHT
Auftrag 1839123 Wasseruntersuchung
Analysennr. 849674 Rohwasser

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
Summarische Parameter
DOC ‘mag/l | <0,5 05 | | DIN EN 1484 : 2018-04
Anorganische Bestandteile
Eisen (Fe)  mgh 029 0005 | _ _ DINENISO 17204-2:2017-01
Mangan (Mn) ma/l 0,039 0,005 | | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Gasformige Komponenten
|Basekapazitat bis pH 8,2 ‘mmol/l | 0,300 001 | | DIN 38409-7 : 2005-12
Sauerstoff (02) gelést mag/l - 18 01 . DIN EN 25813 : 1993-01
Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekdmpfungsmittel (PSM)
Aclonifen ~ ma/l <0,00003 0,00003 | _ | DIN 38407-36 : 2014-09 |
Amidosulfuron ma/l <0,00003 0,00003 | | DIN 38407-36 : 2014-09
\Atrazin ‘mg/l <0,00002| 0,00002 | ] | DIN 38407-36 : 2014-09 |
Atrazin-desethyl-desisopropy! ‘mg/! <0,00003| 0,00003 , | DIN 38407-36 : 2014-09 |
|Azoxystrobin ‘mg/l | <0,000015 (NWG) 0,00003 | _ | DIN 38407-36 : 2014-09 |
\Bentazon ma/l _ <0,000015 (NWG) 0,00002 _ | DIN 38407-36 : 2014-09 |
\Boscalid ‘mgl . <0,00003 0,00003 | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
|Bromnacil ‘mg/l <0,00002 (NWG) 0,00003 | | DIN 38407-36 : 2014-09
|Bromoxynil ma/l | <0,00003 0,00003 | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
|Carbendazim mg/l | <0,000010 (NWG)| 0,00003 | | DIN 38407-36 : 2014-09
|Chloridazon mg/l . <0,000010 (NWG) 0,00003 | | DIN 38407-36 : 2014-09
|Chlorthalonil ‘ma/l | <0,000030 (NWG) 0,00005 | | DIN 38407-37 : 2013-11
|Chlortoluron ma/l | <0,00001 (NWG) 000003 | | DIN 38407-36 : 2014-09
|Clodinafop ‘ma/l | <0,00002 0,00002 | | DIN 38407-36 : 2014-09
|Clomazone ‘mag/l | <0,00003 0,00003 | | DIN 38407-36 : 2014-09
|Clopyralid 'mall | ~ <0,00003 0,00003 | | DIN 38407-36 : 2014-09
|Clothianidin ‘mg/| | <0,000010 (NWG) 0,00003 | DIN 38407-36 : 2014-09
|Cyflufenamid ma/l | <0,000010 (NWG) 0,00003 | | DIN 38407-36 : 2014-09
|Cymoxanil 'mall | <0,000030 (NWG) 0,00005 | DIN 38407-36 : 2014-09
|Cyproconazol 'mg/l | <0,00003 0,00003 | . DIN 38407-36 : 2014-09
\Deltamethrin mag/l - <0,00003 0,00003 _DIN 38407-37 : 2013-11
\Desethylatrazin ‘ma/l | <0,00001 0,00001 - DIN 38407-36 : 2014-09
\Desethyilterbuthylazin ‘ma/l | <0,00002 0,00002 _ DIN 38407-36 : 2014-09
|Desisopropylatrazin ‘ma/l | <0,00002 0,00002 _ DIN 38407-36 : 2014-09
|Dicamba ma/l <0,00003 0,00003 | __DIN 38407-36 : 2014-09
@blorgrop (2,4-DP) mgfl | <0,000010 (NWG) 0,00002 DiN 38407-36 : 2014-09
:Difenoconazol :mgl/l | <0,000015 (NWG) 0,00003 | . DIN 38407-36 : 2014-09
:Difiufenican 'mafl _ <0,00003 0.00003 | DIN 38407-36 : 2014-09
:Dimefuron N ma/l <0,00003 0,00003 ai DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethachlor Img/l | <0,00003 0,00003 | DIN 38407-36 : 2014-09
'Dimethenamid Imall | <0,000015 (NWG) 0,00003 | .~ DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethoat }mg/l | <0,00003 0,00003 | DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethomorph imafl <0,00003 0,00003 | ! DIN 38407-36 : 2014-09
Dimoxystrobin |ma/ | <0,00003 0,00003 | | DIN 38407-36 : 2014-09
Diuron ‘ma/l | <0,00002 0,00002 _ DIN 38407-36 : 2014-08
Epoxiconazol imafl 1 <0,00003 0,00003 | | _ DIN 38407-36 : 2014-09 |
Ethidimuron 'mg/l | <(_),0_0003| 0,00003 | . DIN 38407-36 : 2014-09
Ethofumesat 'mg/l | <0,00003] 0,00003 | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
Fenpropimorph Imafl <0,00001 0,00001 . DIN 38407-37 : 2013-11
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Datum 21.06.2023

Kundennr. 4100010143
PRUFBERICHT
Auftrag 1839123 Wasseruntersuchung
Analysennr. 849674 Rohwasser

Einheit Ergebnis Best-Gr. Grenzwert Methode
Flazasulfuron \ma/l | <0,00003 0,00003 _ DIN 38407-36 : 2014-09 |
Flonicamid |ma/l <0,00003 0,00003 _DIN 38407-36 : 2014-08 |
Florasulam |mg/l <0,000015 (NWG) 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09 |
Fluazifop B mg/l <0,00003 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-08
Fluazinam |mgfl <0,00003 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09 |
|Flufenacet |mag/l <0,00002 0,00002 DIN 38407-36 : 2014-08 |
Flumioxazin |mafl <0,00003 0,00003 | DIN 38407-36 : 2014-09 |
Fluopicolide — |mg/l <0,00003 0,00003 | DIN 38407-36 : 2014-09 |
|Fluopyram |mgfl . <0,000010 (NWG) 0,00003 | DIN 38407-36 : 2014-09 |
|Fluroxypyr |mgfl <0,00003 0,00003 | DIN 38407-36 : 2014-09
|Flurtamone |mg/l | <0,00003 0,00003 | DIN 38407-36 : 2014-09
|Flusitazol |mg/l <0,00003 0,00003 | DIN 38407-36 : 2014-09
Glyphosat |mgfl <0,000010 (NWG)| 0,00003 | DIN ISO 16308 : 2017-09
|Haloxyfop \mgfl <0,00003 0,00003 | DIN 38407-36 : 2014-09
Imazalil |ma/l <0,00003 0,00003 | DIN 38407-36 : 2014-09
\Imidacloprid |mg/fi <0,00003 0,00003 | DIN 38407-36 : 2014-09 |
lodosulfuron-methyl mall <0,00003} 0,00003 | DIN 38407-36 : 2014-09
\loxynil |mg#h <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Iprodion \mg/t <0,00003 0,00003 | DIN 38407-36 : 2014-09 |
\Isoproturon mag/l <0,00002| 0,00002 | DIN 38407-36 : 2014-09
\Isoxaben 'mg/i <0,00003 0,00003 | DIN 38407-36 : 2014-09
|Kresoxim-methy! ) /mafl <0,00003 0,00003 | DIN 38407-36 : 2014-09
\Lambda-Cyhalothrin ma/l ~ <0,00005 0,00005 DIN 38407-37 : 2013-11
\Lenacil ‘mafl <0,000015 (NWG) 0,00003 | DIN 38407-36 : 2014-09
|Mandipropamid ma/l <0,00003 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
IMCPA ‘mall <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09 |
|Mecoprop (MCPP) - ma/l ~<0,00001 (NWG) 0,00002 | DIN 38407-36 : 2014-09 |
|Mercaptodimethur (Methiocarb) ‘mall <0,000015 (NWG)' 0,00003 | DIN 38407-36 : 2014-09 |
|Mesosulfuron-methyl mag/l <0,00003 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09 |
|Mesotrion ‘mall <0,00003 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09 |
|Metalaxyl ‘mg/l <0,00002 0,00002 DIN 38407-36 : 2014-09 |
|Metamitron ‘mga/l <0,00003 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09 |
|Metazachlor mg/l <0,00002 0,00002 DIN 38407-36 : 2014-09 |
|Metconazol ma/l | <0,00003 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09 |
iMetobromuron ‘mag/t <0,00003 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
\Metolachlor (R/S) magll <0,00002 0,00002 _DIN 38407-36 : 2014-09 |
Mqulam ‘mafi <0,00003 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09 |
Metribuzin mg/l <0,00003 0,00003 | DIN 38407-36 : 2014-09
Metsulfuron-Methyl! mg/l <0,00003 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09 |
IMyclobutanil ma/l <0,000030 (NWG) 0,00005 DIN 38407-36 : 2014-09
|Napropamid Imgn | <0,00003 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09 |
Nicosulfuron mg/l <0,000015 (NWG) 0,00003 | DIN 38407-36 : 2014-09
Penconazol ‘mall <0,00003! 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09 |
Pendimethalin mg/l <0,00002] 0,00002 DIN 38407-37 : 2013-11
Pethoxamid 'mg/l <0,00003' 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Picloram 'mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | DIN 38407-35 : 2010-10
Picolinafen 'ma/l <0,00003/ 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Picoxystrobin mafl <0,00003] 0,00003 | DIN 38407-36 : 2014-09
\Pinoxaden 'ma/l <0,00003! 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Pirimicarb 'ma/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
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PRUFBERICHT
Auftrag
Analysennr.

\Prochloraz
|Propamocarb
|Propazin
\Propiconazol
|Propoxycarbazon
|Propyzamid
|Proguinazid
\Prosulfocarb
|Prosulfuron
|Prothioconazol
\Pyrimethanil
|Pyroxsulam
|Quinmerac
|Quinoclamin
|Quinoxyfen
|Rimsulfuron
|Simazin
1Spiroxamine
|Sulcotrion
Tebuconazol
Tebufenpyrad
Terbuthylazin
Tetraconazol
Thiacloprid
Thiamethoxam
Thifensulfuron-Methy!
Topramezone B B
Triadimenol
Triasulfuron
Tribenuron-methy!
Triclopyr
Trifloxystrobin
Triflusulfuron-methyl!
Triticonazol
Tritosulfuron
2,4-Dichlorphenoxyessigséure (2,4-D)
PSM-Summe

Berechnete Werte
Calcitlosekapazitat
|Carbonathérte

delta-pH
Delta-pH-Wert: pH{Labor) - pHC
Freie Kohlensaure (CO2)
Gesamthéarte

Gesamthérte (Summe Erdalkalien)
Hartebereich

lonenbilanz

Kohlenstoffdioxid, Giberschiissig (aggressiv)

(KKG)
Kohlenstoffdioxid, zugehérig (KKG)

Ust./VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188

Geschafisfuhrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

1839123 Wasseruntersuchung
849674 Rohwasser

Grenzwert

84079 Bruckberg,
AG Landshut, HRB 7131

Einheit Ergebnis Best.-Gr.
|mail <0,00003 0,00003
|mafl <0,00003 0,00003
Imafl <0,00003 0,00003
\mafl <0,00003 0,00003
Img/l <0,000030 (NWG)' 0,00005
Img/! <0,00003| 0,00003
‘ma/l <0,00003 0,00003
Img/l <0,00003 0,00003
Imafl <0,00003  0,00003
Img/l <0,00003 0,00003 |
Imafl <0,000015 (NWG) 0,00003 |
\mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 |
\mg/l <0,00003 0,00003
Imafl <0,000010 (NWG) 0,000025
Img/l <0,00003 0,00003
Img/l <0,000015 (NWG) 0,00003
'maft <0,00002) 0,00002
mgfl <0,00003 0,00003
‘ma/l <0,00003 0,00003
ma/ <0,00002 (NWG) 0,00003 |
‘ma/l <0,00003 0,00003
Img/ <0,00002 0,00002
mag/l <0,00003 0,00003
‘mall <0,000015 (NWG) 0,00003
ma/l <0,00003 0,00003
‘mall <0,00003 0,00003
ma/l <0,000010 (NWG) 0,00003
‘ma/l <0,000010 (NWG) 0,00003
'mgll <0,00003 0,00003
'ma/l <0,00003 0,00003
'mall <0,00003| 0,00003 |
'mall <0,00003 0,00003
'ma/l <0,00003 0,00003
mg/l <0,00003 0,00003
‘ma/l <0,000025 0,000025
'ma/l <0,00002 0,00002
ma/l 0
1mg/l -17
|°dH | 155 0,14

i 0,19
0,17
[mgit 15
°dH 159! 0,3
|mmolfi 2,84/ 0,05
9 hart
% '5:

mg/l 0,0

'ma/l 15
Eine Zweigniedertassung
der AGROLAB Labor GmbH

Datum
Kundennr.

21.06.2023
4100010143

Methode

| DIN 38407-36 : 2014-09
| DIN 38407-36 : 2014-09 |
| DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
| DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
| DIN 38407-37 : 2013-11
_ DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09
| DIN 38407-36 : 2014-09 |
_DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
Berechnung

DIN 38404-10 : 2012-12
DIN 38409-6 : 1986-01
Berechnung
Berechnung
| Berechnung -
_ DIN 38409-6 : 1986-01
DIN 38409-6 : 1986-01
WRMG : 2013-07
Berechnung
Berechnung

Berechnt_mg
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Datum 21.06.2023
Kundennr. 4100010143
PRUFBERICHT
Auftrag 1839123 Wasseruntersuchung
Analysennr. 849674 Rohwasser
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
Kupferquotient é N gl 25,47_ 7 Berechnung nach DIN EN
| - | | - | | |l 12502:2005-03 |
Lochkorrosionsquotient S1 g 0,11 Berechnung nach DIN EN
] | | [— . 12502:2005-03 |
pH bei Bewertungstemperatur (pHtb) | 7,60 - | | | DIN 38404-10 : 2012-12
PH bei Calcitsatt. d. Calcit (pHc tb) 7.41 | | [— | DIN 38404-10: 2012-12
Séttigungsindex Calcit (Sl) . 0,25 | | DIN 38404-10 : 2012-12
Zinkgerieselquotient S2 ) 8,70 Berechnung nach DINEN |

| 12502 : 2005-03

Mikrobiologische Untersuchungen
- DIN EN 1SO 9308-1 : 2017-09

Coliforme Bakterien 'KBE/100ml | ) ) DIN 709 |
E. coli KBE/100ml | 0 o | | DINENISO9308-1:2017-09 |

p L hoo TrinkwV §15 Absatz (1c) : 2001-05 |
.Kolomezahl bei 22°C KBE/m| - 0 0 ; . rin §!%d 2022-0% i ol
Koloniezahl bei 36°C KBE/mi 0 0 TrinkwV §15 Absatz (1c) : 2001-05

(Stand 2021-09) |

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte gemaf: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12
Die vollstindigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfiigbar.

Anmerkung zu den Ergebnissen der mikrobiologischen Parameter:

Mikrobiologische Untersuchungen, deren Bebriitungszeiten an einem Sonn- oder Feiertag enden, werden nach Ablauf der reguléren
Bebriitungszeit bis zur endgiiitigen Auswertung bei 5 + 3°C gekuhit gelagert (gemaR DIN EN ISO 8199 : 2021-12).

Hinweis zu Desisopropylatrazin:

= Desethylsimazin (=Atrazin-desisopropyl)

Hinweis zu PSM-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatséchlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind, werden
gleich 0 gesetzt.

Beginn der Priifungen: 16.06.2023
Ende der Priifungen: 21.06.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiiefllich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fur die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfdltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zulédssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméaR der mit thnen schriftlich geméai
Aufiragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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Datum 21.06.2023
Kundennr. 4100010143
PRUFBERICHT
Auftrag 1839123 Wasseruntersuchung
Analysennr. 849674 Rohwasser
Aok, C==-
A
Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Elimaier, Tel. 08143/79-101
FAX: 08143 / 7214, E-Mail: serviceteam1.eching@agrolab.de
Kundenbetreuung
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ZV Z WV HALLERTAU
WOLNZACHER STRASSE 6
84072 AU I. D. HALLERTAU

PRUFBERICHT

Auftrag

>
3
.
=<
w
1)
3
3
s

Projekt

Probeneingang
Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung

Untersuchungsart LFW, Vollzug EUV + TrinkwV
Probengewinnung
KWWWNS Kaltwasser
Entnahmestelle Mainburg
Messpunkt Brunnen 3
Objektkennzahl 4110733600001

Einheit Ergebnis Best.-Gr.
Sensorische Priifungen
Farbung (vor Ort) farblos
Geruch (vor Ort) | ohne
Tribung (vor Ort) i klar
Physikalisch-chemische Parameter
Wassertemperatur (vor Ort) °C 10,1
Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) uS/cm 609 1
pH-Wert (vor Ort) | 750 0
Leitfahigkeit bei 20°C (Labor) pS/cm 501 1
Leitfahigkeit bei 25°C {Labor) {uS/cm 559 1
pH-Wert (Labor) | 7,71 0
Temperatur (Labor) °C 10,7| 0
Temperatur bei Titration KB 8,2 'eC 10,7 0
Temperatur bei Titration KS 4,3 °C 18,9 0
Kationen
|Calcium (Ca) magfl 735 05
|Kalium (K) imgh 08 05
[Magnesium (Mg) mg/l 306 05
Natrium (Na) mafl 49/ 05
Anionen
(Chlorid (C1) ma/l 1400 1
INitrat (NO3) 'mafl 28] 1
Orthophosphat (0-PO4) ‘mafl <0,05 0,05
|Saurekapazitit bis pH 4,3 ‘mmol/l 4,90 0,05
'Sulfat (SO4) mgl 28 1
Ust./VAT-ID-Nr: Geschéftsfiihrer Eine Zweigniederlassung

Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188

1839123 Wasseruntersuchung

849675 Rohwasser

13902 EUV-Untersuchungen

16.06.2023
15.06.2023 10:15
Werner Kraus (1553)
5

Datum
Kundennr.

«= AGROLAB

21.06.2023
4100010143

Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)

der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,
AG Landshut, HRB 7131

Grenzwert

Methode

DIN EN ISO 7887 : 2012-04,
Verfahren A

DEV B 1/2: 1971
visuell

__ DIN 38404-4 : 1976-12 |

DIN EN 27888 : 1993-11 |

" DIN EN ISO 10523 : 2012-04 |

_ DINEN 27888 : 1993-11 |

. DINEN 27888 : 1993-11 |

DIN EN ISO 10523 : 201204
DIN 38404-4 : 1976-12
DIN 38404-4 : 1976-12
DIN 38404-4 : 1976-12

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
" DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
| DIN ENISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

| DIN ISO 159231 : 2014-07
DIN ISO 158231 : 2014-07
DIN ISO 159231 : 2014-07

DIN 38409-7 : 2005-12
DIN ISO 159231 : 2014-07
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DOC-5-9111537-DE-P8

Die in digsern Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol ™ *) " gekennzeichnet.

Datum 21.06.2023
Kundennr, 4100010143
PRUFBERICHT
Auftrag 1839123 Wasseruntersuchung
Analysennr. 849675 Rohwasser
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
Summarische Parameter
DOC mal <05 05 DIN EN 1484 : 2019-04
Anorganische Bestandteile
Eisen (Fe) ‘mg/l 0,014 0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Mangan (Mn) ma/l 0,010 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Gasformige Komponenten
'Basekapazitit bis pH 8,2 mmol/l 0,23 001 DIN 38409-7 : 2005-12 |
\Sauerstoff (02) gelost mal 79 0.1 _ DIN EN 25813 : 1993-01

Pflanzenbehandlungs- und Schédlingsbekdmpfungsmittel (PSM)

DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09

DIN 38407-36 : 2014-03 |
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 201409 |
DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-37 : 2013-11
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-37 : 2013-11
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09

__DIN 38407-36 : 2014-09

DIN 38407-36 : 2014-09

iAclonifen \mall <0,00003  0,00003
|\Amidosulfuron ma/l <0,00003, 0,00003
|Atrazin \mg/l <0,00002 0,00002
|Atrazin-desethyl-desisopropy! ima/l <0,00003' 0,00003 |
1Azoxystrobin 'mg/| <0,000015 (NWG)' 0,00003
\Bentazon _|man <0,000015 (NWG)' 0,00002
|Boscalid 'ma/l <0,00003 0,00003
\Bromacil 'mg/l <0,00002 (NWG); 0,00003 |
\Bromoxynil Imall <0,00003! 0,00003 |
|Carbendazim mg/l <0,000010 (NWG) 0,00003 |
|Chloridazon mal/l <0,000010 (NWG) 0,00003 |
|Chlorthalonil mg/l <0,000030 (NWG) 0,00005 |
|Chilortoluron 'mg/l <0,00001 (NWG) 0,00003
|Clodinafop 'ma/l <0,00002 0,00002 |
Clomazone Imafl <0,00003 0,00003 |
|Clopyralid 'mall <0,00003 0,00003 |
\Clothianidin 'mgl/l | <0,000010 (NWG) 0,00003
|Cyflufenamid Imall <0,000010 (NWG) 0,00003
|Cymoxanil ‘ma/l <0,000030 (NWG) 0.00005
\Cyproconazol 'mg/l <0,00003 0,00003
Deltamethrin img/l <0,00003 0,00003
Desethylatrazin Ima/l 0,000011 0,00001
Desethylterbuthylazin mg/l <0,00002 0,00002
Desisopropylatrazin mg/l <0,00002 0,00002
Dicamba ‘mall B <0,00003 0,00003
Dichlorprop (2,4-DP) mag/l <0,000010 (NWG)| 0,00002
Difenoconazol mg/l <0,000015 (NWG) 0,00003
Diflufenican ma/l <0,00003 0,00003
Dimefuron ma/} i <0,00003 0,00003
Dimethachlor mafl <0,00003 0.,00003
Dimethenamid ma/l __<0,000015 (NWG) 0,00003
Dimethoat ma/l <0,00003| 0.00003 |
Dimethomorph ma/l <0,00003 0,00003 |
Dimoxystrobin ‘ma/l <0,00003 0.00003
Diuron ‘ma/l <0.,00002 0,00002 |
Epoxiconazol mg/l <0,00003 0,00003
Ethidimuron ma/l <0,00003 0.00003 |
Ethofumesat ma/l <0,00003 0,00003
Fenpropimorph Img/[ <0,00001 0,00001 |
Ust./VAT-ID-Nr: Geschaftsfilbrer Eine Zweigniederlassung
DE 128 944 188 Dr. Carlo C. Peich der AGROLAB Labaor GmbH

Dr. Paul Wimmer 84079 Bruckberg,

AG Landshut, HRB 7131

DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09

DIN 38407-36 : 2014-09

DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09

| DIN 38407-36 : 2014-09

DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-37 : 2013-11
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gem3R DIN EN ISO/IEC 170256:2018 akkreditiert. Ausschlielich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg
Moosstralie 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany

Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214
eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

&

1839123 Wasseruntersuchung

849675 Rohwasser
Ergebnis Best.-Gr.

<0,00003| 0,00003

<0,00003| 0,00003
<0,000015 (NWG) 0,00003

<0,00003] 0,00003

PRUFBERICHT
Auftrag
Analysennr.

Einheit
|Flazasulfuron \mg/l
|Flonicamid \mg/l
|Florasulam |mg/l
\Fluazifop 3 ma/l
|Fluazinam |mg/l
|Flufenacet ma/l
|Flumioxazin {ma/l
|Fluopicolide |mg/l
|Fluopyram |mafl
\Fluroxypyr \mg/|
\Flurtamone |mgfl
\Flusitazol Ima/t
Glyphosat |mafl
{Haloxyfop \mgfl
iimazalil [mg/l
[Imidacloprid mgfl
{lodosutfuron-methy! |mg/l
loxynil |ma/l
Iprodion 'mg/l
Isoproturon ma/l
Isoxaben 'ma/l
Kresoxim-methyl 'mg/l
Lambda-Cyhalothrin mg/l
Lenacil 'ma/l
Mandipropamid mg/t
MCPA N ma/l
Mecoprop (MCPP) ~ mall
Mercaptodimethur (Methiocarb) ma/l
Mesosulfuron-methy! ‘ma/l
\Mesotrion ma/l
Metalaxy! ‘mg/l
Metamitron ma/l
Metazachlor mg/|
Metconazol ma/l
Metobromuron ‘ma/l
|Metolachlor (R/S) mg/|
Metosulam ‘ma/l
\Metribuzin mg/l
|Metsulfuron-Methy! ma/l
|Myclobutanil ma/l
\Napropamid ma/l
Nicosulfuron ‘ma/l
Penconazol ‘ma/l
Pendimethalin ma/l
\Pethoxamid ima/l
Picloram Imgll
Picolinafen Imag/l
Picoxystrobin Imafl
Pinoxaden Imgnt
Pirimicarb ma/l
Ust.VAT-ID-Nr: Geschaftsfilhrer

Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188

<0,00003
<0,00002
<0,00003
<0,00003

0,00002

0,00003

0,00003

0,00003 |

Grenzwert

<0,000010 (NWG)
<0,00003
<0,00003
<0,00003
<0,000010 (NWG)
<0,00003
<0,00003
<0,00003
<0,00003
<0,00003
<0,00003
<0,00002
<0,00003
<0,00003
<0,00005
<0,000015 (NWG)
<0,00003
<0,00003
<0,00001 (NWG)

0,00003

0,00003

0,00003
0,00003

0,00003

0,00002

0,00003

0,00003
0,00003 |
0,00003 |
0,00003 |

0,00003 |
0,00003 |
0,00002
0,00003
0,00003
0,00005 |
0,00003

0,00003 |

<0,000015 (NWG)
<0,00003
<0,00003
<0,00002
<0,00003
<0,00002
<0,00003
<0,00003
<0,00002
<0,00003
<0,00003/

~ <0,00003
<0,000030 (NWG)
<0,00003
<0,000015 (NWG)|

0,00003
0,00003
0,00003
0.00003
0,00003
0,00002
0,00003

0,00003

0.00003
0,00002

0.00002

0,00003
0,00003 |

0,00005 |

0.00003 |

<0,00003  0,00003
<0,00002| 0,00002

<0,00003 0,00003

<0,000030 (NWG) 0,00005

<0,00003; 0,00003

<0,00003 0,00003 |

<0,00003 0.00003

<0,000015 (NWG)| 0,00003

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,

AG Landshut, HRB 7131

Datum

Kundennr.

. DIN 38407-36 :
. DIN 38407-36 :

" DIN 38407-36 :

<& AGROLAB ™

21.06.2023
4100010143

Methode
DIN 38407-36 :

2014-09
2014-09
2014-09
2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN ISO 16308 : 2017-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09

DIN 38407-36 : 2014-09

DIN 38407-36 :

~ DIN 38407-36 : 2014-09

DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09
DiIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-37 : 2013-11
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09

| DIN 38407-36 : 2014-09

DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
__DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-37 : 2013-11
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-35 : 2010-10

_DIN 38407-36 : 2014-09

DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
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Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg
Moosstralle 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

PRUFBERICHT
Auftrag 1839123 Wasseruntersuchung
Analysennr, 849675 Rohwasser

Einheit Ergebnis Best.-Gr.
Prochloraz “mg/l <0,00003; 0,00003 |
Propamocarb mg/l <0,00003 0,00003 |
\Propazin ‘ma/l <0,00003 0,00003 |
Propiconazol mg/l <0,00003 0,00003
Propoxycarbazon ma/l <0,000030 (NWG) 0,00005 |
Propyzamid ‘mg/l <0,00003 0,00003 |
Proquinazid mg/l <0,00003 0,00003 |
Prosulfocarb ‘ma/l <0,00003 0,00003 |
Prosulfuron ‘ma/l <0,00003 0,00003 |
\Prothioconazol ‘ma/l <0,00003 0,00003 |
Pyrimethanil ‘mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 |
Pyroxsulam mg/l <0,000010 (NWG) 0,00003
\Quinmerac mg/l '<0,00003 0,00003
Quinoclamin ma/l <0,000010 (NWG) 0,000025
‘Quinoxyfen ‘ma/l <0,00003 0,00003
Rimsulfuron mg/l <0,000015 (NWG) 0,00003
\Simazin ma/l <0,00002 0,00002
Spiroxamine Img/l <0,00003! 0,00003
Sulcotrion mg/l <0,00003| 0,00003
| Tebuconazol ‘ma/l <0,00002 (NWG)| 0,00003
Tebufenpyrad ‘mafl <0,00003 0,00003
Terbuthylazin ‘ma/l <0,00002| 0,00002
Tetraconazol ‘mgfi <0,00003 0,00003
| Thiacloprid ‘mg/t <0,000015 (NWG) 0,00003
| Thiamethoxam ma/l <0,00003| 0,00003
Thifensulfuron-Methyl Imgfl ~ <0,00003' 0,00003
Topramezone mall <0,000010 (NWG): 0,00003
Triadimenol mag/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 |
\Triasulfuron ma/l <0,00003 0,00003
| Tribenuron-methyl! 'mg/l <0,00003 0,00003 |
\Triclopyr mg/l <0,00003 0.00003
Trifloxystrobin mag/l <0,00003! 0,00003
| Triflusulfuron-methyl 'mg/l <0,00003 0,00003
| Triticonazol 'mg/l <0,00003 0,00003 |
\Tritosulfuron 'mg/l <0,000025| 0,000025
|2,4-Dichlorphenoxyessigséure (2,4-D) ‘mg/l <0,00002 0,00002
PSM-Summe 'mg/l 0,00001
Berechnete Werte
|Calcitiosekapazitat 'mg/l -18/
Carbonatharte °dH 13,7 014
delta-pH 0,26
|Delta-pH-Wert: pH(Labor) - pHC 0,26
Freie Kohlenséure (CO2) Img/l 10
Gesamtharte °dH 17,3 03
Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/l 3,09 0,05
Hértebereich B hart
lonenbilanz % 1
Kohlenstoffdioxid, tiberschiissig (aggressiv) mgl/l 0,0
(KKG) = e |
Kohlenstoffdioxid, zugehérig (KKG) 'mgl/l 10|

Ust./VAT-ID-Nr: Geschiftsfiihrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188

<

<& AGROLAB “™”

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,

AG Landshut, HRB 7131

NS
.,.T.\-\v\‘} Akkreditierungsstefle

21.06.2023

Kundennr. 4100010143

Methode

DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09

| DIN 38407-37 : 2013-11

DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09

_ DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09 |
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09

. DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09
DIN 38407-36 : 2014-09

Berechnung

DIN 38404-10: 2012-12
DIN 38409-6 : 1986-01
Berechnung
Berechnung
Berechnung
DIN 38409-6 : 1986-01
DIN 38409-6 : 1986-01
WRMG : 2013-07

Berechnung
Berechnung
Berechnung
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Dr. Blasy - Dr. Busse
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Datum 21.06.2023

Kundennr. 4100010143
PRUFBERICHT
Auftrag 1839123 Wasseruntersuchung
Analysennr. 849675 Rohwasser

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
Kupferquotient S o) 16,82 Berechnung nach DIN EN
. | | 12502 : 2005-03
Lochkorrosionsquotient S1 9 0,29 Berechnung nach DIN EN
, 12502 : 2005-03 )
pH bei Bewertungstemperatur {pHtb) 7.72| DIN 38404-10: 2012-12 |
_pH bei Calcitsatt. d. Calcit (pHe tb_)_ 7]45_ DIN 38404-10 - 2.012_12
|Séttigungsindex Calcit (S1) ] 0,34 DIN 38404-10 : 2012-12
Zinkgerieselquotient S2 ') 2,17 Berechnung nach DIN EN
A 12502 : 2005-03

Mikrobiologische Untersuchungen -
Coliforme Bakterien 'KBE/100m | 0 o0 DIN EN ISO 9308-1: 2017-09
E. coli |KBE/100ml | o 0 | DINEN ISO 9308-1:2017-09
Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 3 0 TrinkwV §15 Absatz (1c) : 2001-05
| E— | T ! B (Stand 2021-09)
Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 1 0 TrinkwV §15 Absatz (1c) : 2001-05

{Stand 2021-09)

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte gemaf: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12
Die volistindigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfiigbar.

Anmerkung zu den Ergebnissen der mikrobiologischen Parameter:

Mikrobiologische Untersuchungen, deren Bebriitungszeiten an einem Sonn- oder Feiertag enden, werden nach Ablauf der reguléren
Bebriitungszeit bis zur endgtiltigen Auswertung bei 5 + 3°C gekihlt gelagert (gem&B DIN EN ISO 8199 : 2021-12).

Hinweis zu Desisopropylatrazin:

= Desethylsimazin (=Atrazin-desisopropyl)

Hinweis zu PSM-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatséchlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind, werden
gleich 0 gesetzt.

Beginn der Priifungen: 16.06.2023
Ende der Priifungen: 21.06.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefllich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich geméaR
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg
Moosstrafte 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
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